
4月17日 5月1日 6月12日 7月10日 8月7日 9月4日 10月9日 11月6日

水素イオン濃度 pH 5.8～8.6 8.0 8.0 8.0 7.9 8.0 7.9 7.8 7.9

生物化学的酸素要求量 mg/L 25 0.5未満 0.7 0.7 1.0 0.6 1.4 0.6 0.6

化学的酸素要求量 mg/L － 5.6 7.1 9.8 9.8 3.5 6.5 8.4 7.7

浮遊物質量 mg/L 60 2未満 2未満 2未満 2未満 2未満 2未満 2未満 2未満

大腸菌群数 個/㎤ 3000 30未満 50.0 30未満 30未満 30未満 30未満 30未満 30未満

窒素含有量 mg/L 120 1.2 1.4 2.1 2.1 2.6 1.5 4.5 2

燐含有量 mg/L 16 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.6 1.1 0.2 0.5 0.1

※ 基準値は埼玉県生活環境保全条例による。
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